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CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

	Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym 
w Lidzbarku Warmińskim




1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru w Szpitalu Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim”  w zakresie wykonania Pracowni Tomografii Komputerowej, głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia. Lokalizacja inwestycji: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka 3, 11-100 Lidzbark Warmiński.
2. Zakres prac do wykonania obejmuje:
A) Roboty branży ogólnobudowlanej m.in.:
1) roboty ziemne:
- odkrywanie odcinkami istniejących fundamentów,
- wykopy ciągłe,
2) izolacja zewnętrzne ścian:
- odgrzybienie i oczyszczenie ścian i ich oczyszczenie,
- uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic,
- wykonanie hydroizolacji emulsją,
3) konstrukcje betonowe:
- podbicie betonem ław fundamentowych,
- płyty fundamentowa żelbetowa pod tomograf
4) mury oporowe, podjazd:
- ściany oporowe żelbetowe,
- płyty fundamentowe, żelbetowe,
5) roboty konstrukcyjne ze stali kształtowej:
- nadproża,
- konstrukcja stalowa rusztu pod centralę klimatyzacyjną,
6) uzupełnienie ścian, zamurowania otworów cegłami,
7) odgrzybienie i ocieplenie ścian wewnątrz,
8) prace tynkarskie,
9) stolarka drzwiowa laminowana i aluminiowa,
10) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych,
11) stolarka drzwiowa i okładziny ścienne ochrony radiologicznej pracowni tomografu:
- okna wewnętrzne z szybą ołowianą,
- drzwi wewnętrzne z blachą ołowiu,
- żaluzje okienne zawierające blachę ołowiu,
- osłony ścian z płyt gipsowo-kartonowych laminowanych ołowiem,
12) sufity podwieszone kasetonowe
13) tynki, okładziny ścian płytkami ceramicznymi,
14) roboty malarskie,
15) warstwy podposadzkowe,
16) posadzki,
17) wykładziny PCV,
18) akcesoria zabezpieczające ściany,
19) akcesoria dla niepełnosprawnych

B) Roboty branży sanitarnej m.in.:
1) roboty instalacyjne (kanały wentylacyjne),
2) montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, 
3) montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych,
4) montaż wentylatorów kanałowych,
5) montaż tłumików akustycznych płytowych,
6) roboty instalacyjne ( klimatyzacyjne), 
7) montaż urządzeń układu klimatyzacji,
8) wykonanie instalacji wod.-kan.,
9) wykonanie podejścia instalacji wod.-kan. ( przygotowanie do podłączenia białego montażu),
10) wykonanie instalacji c.o.,
11) montaż grzejników,
12) montaż białego osprzętu 

C) Roboty branży elektrycznej – przebudowa rozdzielni nN m.in.:

1) demontaż urządzeń w rozdzielni nN,
2) wymiana mostów kablowych i aparatów w rozdzielni nN,
3) wymiana urządzeń w rozdzielnicy nN,
4) instalacja elektryczna – oświetlenie,
5) instalacja połączeń wyrównawczych,
6) badania i pomiary elektryczne,

D) Roboty branży elektrycznej – pomieszczenia pracowni i hol główny m.in:
1) demontaż instalacji,
2) instalacja elektryczna,
3) WLZ-ty,
4) instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe-ogólne,
5) instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne,
6) instalacja elektryczna – komputerowa,
7) instalacja strukturalna,
8) instalacja wyrównawcza, uziemiająca i odgromowa,
9) badania i pomiary elektryczne,

E) Modernizacja instalacji gazów medycznych - z wykorzystaniem instalacji istniejących w szpitalu m.in.:
1) Rurociągi miedziane,
2) Zawory i skrzynki zaworowe,
3) Punkty poboru gazów medycznych,
4) Próby szczelności, sprawdzenia instalacji.
3. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia. W szczególności zakresem zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ciągi technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, zabezpieczenie terenu objętego pracami, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, utrzymanie zaplecza,
2) dostarczenie Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji; dokumenty należy przekazać protokolarnie.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i współdziałania z dostawcą tomografu komputerowego oraz z Zamawiającym w zakresie wykonania adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej pod kątem spełnienia warunków umożliwiających dostawcy montaż, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego. 
5. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, na którą składają się następujące elementy:
1) Projekt architektoniczno-budowlany z rysunkami zamiennymi „Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru (budynek szpitala) na gabinety diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz Pracownię Tomografii Komputerowej i Kuchni Zależnej od cateringu zewnętrznego” wykonany przez biuro architektoniczne SOSAK&SOSAK z Olsztyna,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do w/w projektu, wszystkie branże, wykonane przez biuro architektoniczne SOSAK&SOSAK z Olsztyna.
6. Celem niniejszego zamówienia jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego, z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

7. Wymagania dotyczące robót:
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ;
3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.
8. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
9.  Informacje dodatkowe.
1) Zakres robót budowlanych dotyczy pomieszczeń niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3. Pomieszczenia te położone są poniżej terenu przyległego do budynku. Część budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi do wykonania robót budowlanych będzie wyłączona z eksploatacji na czas trwania robót, jednak bezpośrednio nad nimi położone są oddziały szpitalne, na których całodobowo przebywają pacjenci i personel szpitalny. Roboty rozbiórkowe wewnętrzne, takie jak zbicie tynków, rozebranie posadzek i ich podbudów, rozebranie ścianek działowych, demontaż stolarki drzwiowej Zamawiający wykonał we własnym zakresie. Przebudowa rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia musi być uzgadniana na każdym jej  etapie z działem technicznym Zamawiającego. 
2) Roboty elektryczne przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia, skutkujące przerwami w dostawie energii elektrycznej w obiekcie Szpitala muszą być uzgadniane pisemnie, z zachowaniem 7 dniowego terminu uzgodnienia z działem technicznym Zamawiającego.
3) Udostępniony przez Zamawiającego Projekt architektoniczno-budowlany „Adaptacja pomieszczeń niskiego parteru (budynek Szpitala) na gabinety diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz Pracownię Tomografii Komputerowej i Kuchni Zależnej od cateringu zewnętrznego” – stadium rysunki zamienne do projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowę nr Lim/291/2011 z dn. 14.11.2011 r., obejmuje swoim zakresem większą ilość pomieszczeń, niż Zamawiający przeznacza do wykonania prac budowlanych w ramach niniejszego postępowania. 
Postępowanie obejmuje pomieszczenia: Pracowni Tomografii Komputerowej o numeracji na projekcie: 00.01 do 00.06; Hol główny: 00.09-00.10, 00.20-00.21 00.33A, 00.33, 00.33B; Rozdzielni elektrycznej 00.39-00.40. 
4) Szczegółowy zakres prac budowlanych zawierają przedmiary robót budowlanych dla pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej, głównego korytarza i przebudowy rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia.
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